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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego o parametrach 
technicznych określonych w poniższej tabeli: 
 

Lp. Wymagane parametry  

1 Częstotliwość 50 Hz 

2 Napięcie 400/230 V 

3 Moc 3~ maks./znam. 14,5 kVA/12,5 kVA (cos ⱷ 0,8) 

4 Prąd znamionowy 3~ 18,1 A 

5 Moc 1~ maks./znam. 7,0 kW / 6,5 kW 

6 Prąd znamionowy 1~ 28,3 A 

7 Silnik Vanguard 

8 Model 3854 

9 Pojemność 627 cm
3 

10 Chłodzenie Powietrze 

11 Cylindry 2 

12 Takt 4 

13 Miska oleju 1,7 L 

14 Rozruch Manualny+rozrusznik 

15 Paliwo Benzyna 

16 Zbiornik 45 L 

17 Spalanie (moc 75%) 4,9 L/h 

18 Hałas Lwa 97 dB(A) 

19 Waga 131 kg 

20 Długość 790 mm 

21 Szerokość 580 mm 

22 Wysokość 745 mm 
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 Agregat prądotwórczy powinien zostać wyposażony w: 

 cyfrową regulację napięcia +/- 1,5 % na każdej fazie 

 niski poziom zakłóceń THD ≤ 5% 

 prąd startowy prądnicy 300% 

 klasa izolacji prądnicy H 

 stopień ochrony prądnicy IP 23 

 czas pracy na zbiorniku (moc 75%) 9,2 h 

 praca bez konieczności zabudowy - Hałas lwa 97 dB(A) 

 profil ramy 38 mm 

 cyfrowy AVR 

 gniazdo 400 V 32 A 

 gniazdo 230 V 16A 

 zabezpieczenie przeciążeniowe 

 czujnik ciśnienia oleju 

 tłumik  z przyłączem węża do spalin 

 akumulator 

 licznik czasu pracy 

 

Agregat prądotwórczy typu Fogo  FV  15000 TRE lub równoważny 

 

 

 

 

 Zaleca się powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu 

przygotowania oferty. 

 W sytuacjach gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe 

Wykonawca może zastosować produkty równoważne. 


