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ZAPYTANIE CENOWE

dla zamoéwienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej réwnowartosci 30.000 euro

W zwigzku z

prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci

nieprzekraczajgcej rownowartosci 30.000 euro, zwracam sie z prosbg o przedstawienie oferty cenowej

wykonania zamowienia obejmujgcego ustugi konserwacji i serwisu naprawczego systemow

sygnallizacji pozaru dla Domu Pomocy Spotecznej w Pleszewie, zwanego dalej Zamawiajgcycm.

1. Opis przedmiotu zaméwienia.

1.1. Przedmiotem zamowienia sa:

1.1.1.

1.2. Ustugi
1.2.1.

1.2.2.

ustugi konserwaciji i serwisu naprawczego systemow sygnalizacji pozaru (dalej SSP),

zamontowanych w nastepujacych obiektach Zamawiajgcego:

1.1.1.1. przy Placu Wolnosci im. Jana Pawta Il 5, 63-300 Pleszew, D+H DF 6000
MENVIER

1.1.1.2. przy ul. Malinskiej 9a, 63-300 Pleszew, ARITECH 2X -F

1.1.1.3. przy ul. Podgérnej 2, 63-300 Pleszew, SATEL CA-10 LCD

1.1.1.4. przy ul. Malinskiej 9, 63-300 Pleszew, IGNIS 1000

1.1.1.5. przy ul. Pleszewskiej 2, Fabianoéw, 63-330 Dobrzyca — budynek Patac- IGNIS
1080, budynek Pawilon - IGNIS 1080i budynek wielofunkcyjny arkadia-
ARITECH FP1216 .

konserwacji SSP.

Zakres merytoryczny konserwacji SSP okreslajg powszechnie obowigzujgce przepisy,

w szczegolnosci normy krajowe (tzw. polskie normy) oraz normy branzowe, a takze

dokumentacja techniczno ruchowa producentéw urzadzen wchodzacych w skiad

zainstalowanych systemow, dostarczona lub udostepniona przez Zamawiajgcego.

Konserwacja kwartalna dla systemu zamontowanego w danym obiekcie

Zamawiajgcego obejmuje co najmniej 25% catosci SSP i sktada sie miedzy innymi ze:

1.2.2.1. sprawdzenia stanu technicznego centrali systemu oraz urzgdzen linii
dozorowych tj. automatycznych czujnikbw oraz recznych ostrzegaczy pozaru
(ROP),

1.2.2.2. sprawdzenia poprawnos$ci pracy centrali systemu w stanie dozoru, pozaru,

uszkodzenia czesci systemu czy tez blokady czesci systemu,
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1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1.2.2.3. sprawdzenia dziatania wybranych elementéw linii dozorowych (czujnikow,
przyciskow ROP) oraz reakcji centrali na sygnaly pochodzace z tych
elementow,

1.2.2.4. sprawdzenia obecnosci punktéw adresowych w rejestrze pamieci centrali,

1.2.2.5. sprawdzenia obwodow wyjsciowych centrali tj. linii sygnatowych, linii
monitoringu, sygnalizatoréw zewnetrznych,

1.2.2.6. sprawdzenia pamieci rejestratora zdarzen przez dokonanie wydruku,

1.2.2.7. sprawdzenia dziatania (testu) lampek sygnalizacyjnych oraz sygnalizatorow
akustycznych centrali,

1.2.2.8. sprawdzenia poprawnosci komunikacji pomiedzy modutami centrali,

1.2.2.9. sprawdzenia poprawnych warunkéw zasilania SSP z sieci energetycznej oraz
z rezerwowego zrodta zasilania (baterii, akumulatoréw).

1.2.3. Po kazdorazowym dokonaniu konserwacji kwartalnej Wykonawca jest zobowigzany do
odnotowania w Protokole dokonanych czynnosci i wyszczegdlnienie sprawdzonych
elementéw danego systemu.

Ustugi serwisu naprawczego SSP.

1.3.1. Ustugi serwisu naprawczego obejmujg usuwanie awarii SSP m.in. poprzez naprawe
uszkodzonych urzgdzen, wymiane uszkodzonych i niesprawnych czesci oraz
materiatow.

1.3.2. Szczegotowy zakres prac serwisu naprawczego SSP oraz stawki niezbedne do
pozniejszego rozliczenia bedg uzgadniane kazdorazowo przez strony niniejszej
umowy przed rozpoczeciem prac, a rozliczenie nastepowaé bedzie na podstawie
kosztoryséw powykonawczych opracowanych na podstawie KNR-6w oraz cen
nabycia materiatow, czesci i urzgdzen uzytych do usuniecia awarii. Wykonawca jest
zobowigzany do nabywania materiatow, czesci i urzgdzen niezbednych do usuniecia
awarii wylgcznie w ilosciach obiektywnie uzasadnionych zakresem awarii i
koniecznoscig usuniecia usterki, a takze po cenach nie wyzszych od cen rynkowych

Z kazdorazowo wykonanej ustugi wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia protokotu

potwierdzajgcego wykonanie dokonanych czynnosci, w dwoch egzemplarzach po jednym

dla kazdej ze stron.

Wykonawca podczas wykonywania kwartalnej konserwacji SSP, na kazdorazowg prosbe

Zamawiajgcego, udzieli fachowego, nieodptatnego instruktazu w zakresie obstugi centrali

Sygnalizacji Alarmowo Pozarowej wyznaczonym  pracownikom Zamawiajgcego

(jednorazowo nie wiecej niz 10 osob), by posiadali oni petng wiedze na temat obstugi

zainstalowanego urzgdzenia. Wykonawca udzieli réwniez wyznaczonym pracownikom

Zamawiajgcego instruktazu w zakresie wymiany zbitych szybek Recznych Ostrzegaczy

Pozaru (ROP).

Czynnosci wykonane, okreslone w pkt. 1.6., wykonawca odnotuje w protokole konserwacji

badz w odrebnym protokole z zatgczong listg osdb przeszkolonych w w/w zakresie.
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2. Termin wykonania zamoéwienia.

2.1.Realizacja zamdwienia w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

2.2.Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ustug konserwaciji i serwisu naprawczego SSP

w nastepujgcych terminach:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

konserwacja systemow SSP jeden raz na kwartat tj. najpézniej do dnia 15 marca za |
kwartat, do dnia 15 czerwca za Il kwartat, do dnia 15 wrzes$nia za Ill kwartat i do dnia
15 grudnia za IV kwartat,

serwis naprawczy kazdorazowo w przypadku wystgpienia awarii. Wykonawca
zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania awarii w terminie 6 godzin od momentu
zgtoszenia lub, jezeli istnieje taka mozliwosé, w terminie dtuzszym zatwierdzonym
kazdorazowo przez Zamawiajgcedo, jednak nie diuzszym niz 48 godzin od momentu
zgtoszenia. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia awarii bez zbednej zwtoki,
Wykonawca zobowigzuje sie do terminowych realizacji reklamacji wykonanych prac w
ciggu 6 godzin od momentu zgtoszenia reklamacji przez Zamawiajgcego lub, jezeli
istnieje taka mozliwos¢, w terminie dtuzszym zatwierdzonym kazdorazowo przez
Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zgtoszenia,

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminéw okreslonych w pkt. 2.2.1.,
2.2.2. i 2.2.3. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie ustugi innej firmie na koszt

Wykonawcy,

3. Opis sposobu przygotowania ofert.

3.1. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

inng trwalg i czytelng technikg oraz podpisana przez wykonawce lub osobe uprawniong do

reprezentowania wykonawcy, w sposob czytelny, umozliwiajgcy identyfikacje podpisu.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane wtasnorecznie przez

osobe podpisujgcg oferte. Parafka (podpis) winna by¢ naniesiona w sposéb umozliwiajgcy

identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby sporzadzajgcej parafke).

Wszystkie strony oferty zawierajgce zapis wraz z zatgcznikami powinny byé parafowane

przez osobe podpisujgcy oferte.

Wszystkie dokumenty tworzgce oferte winny by¢ spiete lub zszyte w sposdb zapobiegajgcy

jej dekompletacji. Zaleca sie, aby oferta miata ponumerowane strony.

Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego z

nastepujgcym opisem:

Nadawca: nazwa i adres wykonawcy, piecze¢

Adresat: Dom Pomocy Spotfecznej w Pleszewie

Plac Wolnosci im. Jana Pawtfa I 5
63-300 Pleszew

pok. nr 157 — sekretariat

z dopiskiem: ,Oferta na konserwacje systemow alarmu pozarowego.

00

Nie otwierac przed dniem 19.12.2019 r., godzing 10
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4. Wykaz dokumentow, ktére musi zawiera¢ oferta.

4.1. wypetniony Formularz oferty stanowigcy Zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego,

4.2. wypetniony Formularz cenowy stanowigcy Zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania
cenowego.

5. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

5.1. Oferty mozna skiada¢ osobiscie (w dni robocze od godz. 7%° do 15%) lub przesta¢ do
siedziby Zamawiajgcego na adres:

Dom Pomocy Spotecznej w Pleszewie
Plac Wolnosci im. Jana Pawta Il 5
63-300 Pleszew

pok. nr 157 - sekretariat

5.2. Termin skfadania ofert uptywa w dniu: 19.12.2019 r. o0 godz. 9%

5.3. Zamawiajgcy zapozna sie z ofertami dnia: 19.12.2019r. o godz. 10%

5.4. Oferty zlozone po terminie podanym w pkt. 5.2. zostang zwrdcone wykonawcom bez
otwierania.

6. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy.
Wz6r umowy, ktéra zostanie zawarta z wybranym wykonawcg, stanowi zatgcznik nr 3 do
niniejszego zapytania cenowego.

7. Kryteria oceny ofert.

7.1. Cena brutto oferty — 100%.

7.2. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zlozona zgodnie z niniejszym Zapytaniem
cenowym, niepodlegajgca odrzuceniu i przedstawiajgca najnizszg cene.

8. Osoby uprawnione przez Zamawiajgcego do kontaktu z oferentami.

W zakresie spraw formalnych p. Jacek Rejek — Kierownik Dziatu Organizacyjno — Gospodarczego

Domu Pomocy  Spotecznej w  Pleszewie, tel. 62 7421103  wew. 39,e-

mail:przetargi@dpspleszew.pl, w zakresie przedmiotu zamdwienia p. Roman Skorzybét - Majster,

tel. 62 7421103 wew. 42.

9. Inneistotne postanowienia.

9.1. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte

9.2. Oferta musi sie sktada¢ z dokumentéw okreslonych w punkcie 4.

9.3. Ztozenie ofert nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego.

9.4. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9.5. Zaleca sie powziecie wszelkich niezbednych informacji od Zamawiajacego w celu
przygotowania oferty, w szczegolnosci zapoznanie sie z opisem przedmiotu
zamoOwienia i dokonaniem wizji lokalnej w obiektach Zamawiajacego wraz z
zapoznaniem sie z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacjg dot. systemoéw
zainstalowanych w obiektach Zamawiajgcego.

9.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia wyboru Wykonawcy bez podania

przyczyny.
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9.7. Wykonawcy, ktorych oferty nie zostang wybrane nie mogg zgtasza¢ zadnych roszczen

wzgledem Zamawiajgcego z tytutu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz

przygotowania i ztozenia oferty na to zapytanie.

9.8. W przypadku wybrania Panstwa oferty zostang Panstwo poinformowani o terminie

przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

DYRIS

Katarzvi

podpis kierownika Zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej
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